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,Priloha ¢&. 4 k vyhlasce & 540/2005 Sb.

KATEGORIE PRERUSENI PRENOSU NEBO DISTRIBUCE ELEKTRINY

A. Podle doby trvani se preruseni prenosu nebo distribuce elektiiny dé€li na
1. dlouhodobé — s dobou trvani delsi nez 3 minuty,
2. kratkodobé — s dobou trvani alespoii 1 sekunda a soucasné ne deli nez 3 minuty.

B. Podle pficiny se pieruseni pienosu nebo distribuce elektiiny déli na

1. neplanované - pteruseni prenosu nebo distribuce elektiiny, které neni planovanym pieru$enim. Neplanované
pferuSeni ptenosu nebo distribuce elektiiny se dale d€li na

1.1.  poruchové -  pteruSeni ptenosu nebo distribuce elektiiny pii vzniku a odstraiiovani poruchy na zatizeni
provozovatele ptenosové soustavy podle § 24 odst. 3 pism. d) bodu 7 energetického
zékona nebo provozovatele distribu¢ni soustavy podle § 25 odst. 4 pism. c¢) bodu 6
energetického zdkona a pieruSeni pienosu nebo distribuce elekttiny zptisobené chybnym
nebo bezdivodnym vypnutim zafizeni prenosové nebo distribu¢ni soustavy jejim
provozovatelem. Poruchové preruseni ptenosu nebo distribuce elektiiny se dale d€li na

1.1.1.  zptisobené poruchou majici pivod v zafizeni pfenosové nebo distribu¢ni soustavy provozovatele
soustavy nebo jejim provozu
1.1.1.1.1. za obvyklych povétrnostnich podminek — pteru$eni pienosu nebo distribuce elektiiny
zpusobené poruchou, které neni preruSenim pienosu nebo distribuce elektiiny
zpusobenym poruchou za nepiiznivych povétrnostnich podminek
1.1.1.1.2. za nepftiznivych povétrnostnich podminek — pieruSeni ptfenosu nebo distribuce
elektiiny zptisobené vlivem nepfiznivych povétrostnich podminek, jestlize
provozovatel pienosové nebo distribu¢ni soustavy takovou skute¢nost do 10
pracovnich dni ode dne, ve kterém k preruseni pienosu nebo distribuce elektfiny
doslo, oznami a prokaze Utadu
1.1.2.  zptsobené v disledku zasahu nebo jednani tieti osoby
1.2, vynucené - pferueni pfenosu nebo distribuce elektfiny z diivodi podle § 24 odst. 3 pism. c) bodu 1
nebo § 25 odst. 4 pism. ¢) bodu 1 energetické¢ho zakona
1.3. mimofadné - pieruSeni pienosu nebo distribuce pii stavech nouze nebo predchdzeni stavu nouze podle
§ 24 odst. 3 pism. ¢) bodu 2 nebo § 25 odst. 4 pism. ¢) bodu 2 energetického zdkona

1.4. v duasledku udalosti mimo pienosovou nebo distribu¢ni soustavu provozovatele soustavy a u vyrobce

2. planované — pieruseni pienosu nebo distribuce elektfiny podle § 2 pism. ¢) vyhlasky.

C. Ciseln¢ kody kategorii pieruseni prenosu nebo distribuce elekttiny podle piiciny pro ucely vykazovani

S Ciselné oznageni
Kategorie pteruseni L
pro vykazovani
1. neplanované
1.1. poruchové
zpusobené poruchou majici plivod v zafizeni ptenosové nebo distribu¢ni

1.1.1. soustavy provozovatele soustavy nebo jejim provozu
1.1.1.1. za obvyklych povétmostnich podminek 11
1.1.1.2. za nepiiznivych povétrnostnich podminek 16
1.1.2, zpusobené v disledku zasahu nebo jednani tfeti osoby 12
1.2, vynucené 15
1.3. mimotadné 14
14. v disledku udalosti mimo soustavu a u vyrobce 13
2. planované




