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Pfiloha &. 3 k vyhldsce ¢ 194/2007 Sb.

Stanoveni mérného ukazatele spotieby tepelné energie na vytipéni a na pripravu teplé vody
nebytovych budov

Me¢érny ukazatel spotfeby tepelné energie na vytapéni se urci podle:

1,2 #(Qruet:t1/ Agross) 1€b0 1,2 *(Qpuett/ (Agross * D))

Qfucl:H dodana energie na vytapéni na systémové hranici budovy (GJ/rok)
Agross celkova podlahova plocha (mz)
De pocet denostupiid

Meérny ukazatel spotieby tepelné energie na piipravu teplé vody se urci podle:
152*(quel;DHW/ Agross) nebo 152 * (quel;DHW/ VDHW)

Qfucl:DHW dodana energie na piipravu teplé vody na systémov¢ hranici budovy (GJ/rok)
Agross celkova podlahova plocha (mz)
Vpuw mnozstvi ro¢ni spotteby teplé vody v (m*/rok)



